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ASL AL - Distretto Tortona 

via Milazzo, 1 (ex Caserma Passalacqua) 
15057 Tortona (AL) 
aslal@pec.aslal.it 

 

 

Oggetto: Eni S.p.a. – Area HUB Nord – Oleodotto Sannazzaro - Genova Fegino, Comune di Tortona (AL) – 

Trasmissione aggiornamento risultati analitici monitoraggio pozzi privati.  

In riferimento all’effrazione sul sito in oggetto, con la presente si trasmettono i risultati analitici relativi al 

monitoraggio delle acque sotterranee dei pozzi privati aggiornato al 29 settembre, così come concordato a 

seguito di incontro tecnico con gli Enti Pubblici presso la sede del Comune di Tortona in data 8 settembre 

2015. 

Di seguito si fornisce l’elenco dei pozzi oggetto del monitoraggio. 

 

Tabella 1 - Riepilogo pozzi privati oggetto di monitoraggio 

Riferimento Località 

4 C.na Casone 

7 Sig. Ragni 

9 C.na Castello 

13 C.na Fabbro 

31 Località Ponte A21 

54 C.na Ortolana 

54 bis Vicinanze C.na Ortolano 

55 C.na Diletta 

29 C.na Bruciata 

30 C.na Bruciatina 

50 AdS Castelnuovo Ovest - Autogrill  

51 C.na Rocchino 

52 C.na Moretta 

53 Frazione Ova 

S.M. C.na Santa Maria 

32 C.na Permuta 
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Riferimento Località 

Pozzo Agip Punto Vendita Agip 

40 C.na Loggia 

79 C.na Valgrilla 

Stalla Loggia Stalla della C.na Loggia 

Negrone Tenuta Negrone (Loc. Ova) 

56 Proprietà vicino a C.na Diletta 

Lago Maddalena Lago Maddalena 

41 C.na Loggia 

TZVE Sig.ra Tzvetanova 

16 C.na Alipranda 

3 C.na Malpasciuta 

22 C.na Sparviera 

 

I pozzi identificati come 40, 79, Negrone, 56, Lago Maddalena, 3, 16, Stalla Loggia, TZVE e 41 non previsti 

inizialmente, sono stati campionati su richiesta del personale del Comune di Castelnuovo Scrivia e del 

Comune di Tortona. 

Per completezza d’informazione si evidenzia che: 

- i pozzi 22 e 30 non sono stati campionati in quanto non è stato possibile rintracciare la proprietà; 

- il confronto dei dati dei due laboratori (Theolab S.p.A e BIOCHEMIE LAB S.r.l. ) mostra una 

discordanza per i dati analizzati  nel pozzo Santa Maria. In particolare il laboratorio fisso Theolab 

S.p.A evidenzia valori di MtBE che non stati evidenziati dal laboratorio mobile BIOCHEMIE LAB S.r.l.    

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento porgiamo, 

Cordiali saluti 

 

 

 

Allegati: 

Allegato 1 – Risultati analitici campionamento acque sotterranee dei pozzi privati 

Allegato 2 -  Planimetria con ubicazione dei punti della rete di monitoraggi 



LABORATORIO FISSO

LABORATORIO MOBILE

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozzo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip

9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-set-15 9-stt-2015 9-stt-2015 9-stt-2015 9-stt-2015 9-stt-2015

Idrocarburi totali come n-esano µg/l 350 <35 <35 <35 29917 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35

Idrocarburi: GROs ISO 11423-1:1997 µg/l < 15 < 15 < 15 29917 < 15 < 15 < 15 <15 <15 <15 <15

Idrocarburi: DROs EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 µg/l < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 < 20 <20 <20 <20 <20

benzene ISO 11423-1:1997 µg/l 1 < 10 < 10 < 10 3005 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 <10

etilbenzene ISO 11423-1:1997 µg/l 50 < 10 < 10 < 10 59 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 <10

xileni ISO 11423-1:1997 µg/l 10* < 10 < 10 < 10 2817 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 <10

stirene ISO 11423-1:1997 µg/l 25 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 <10

toluene ISO 11423-1:1997 µg/l 15 < 10 < 10 < 10 2479 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 <10

metilterbutiletere ISO 11423-1:1997 µg/l 40° < 10 < 10 < 10 37516 < 10 < 10 < 10 <10 <10 <10 23

Nota: sono evidenziati i superamenti delle CSC di riferimento
° Limite proposto da ISS (rif. Tabella 2, Allegato 1 del DM n. 31 del 12 febbraio 2015 - Parere ISS n. 45848 del 12 settembre 2006 e Parere ISS n. 49759 IA.12 del 17 dicembre 2002)

* CSC di riferimento per p-xilene

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip

14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15

Idrocarburi totali come n-esano Calcolo µg/L 350 <6,92 <6,92 <6,92 18200 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92

Idrocarburi pesanti >C12 (come n-esano) EPA 8015D 2003 µg/L <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92 <6,92

Idrocarburi leggeri < C12 (come n-esano) EPA 8015D 2003 (FP&T) µg/L <5,11 <5,11 <5,11 18200 <5,11 <5,11 <5,11 <5,11 <5,11 <5,11 <5,11 <5,11

benzene EPA 8260C 2006 µg/L 1 <0,0531 <0,0531 <0,0531 1990 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531

etilbenzene EPA 8260C 2006 µg/L 50 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512

p-xilene EPA 8260C 2006 µg/L 10 <0,0271 <0,0271 <0,0271 813 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271

stirene EPA 8260C 2006 µg/L 25 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498

toluene EPA 8260C 2006 µg/L 15 <0,0577 <0,0577 <0,0577 1080 <0,0577 <0,0577 0,127 0,0736 <0,0577 <0,0577 0,101 <0,0577

metilterbutiletere EPA 8260C 2006 µg/L 40° 1480 <0,952 <0,952 33200 1470 605 88,4 12,3 <0,952 <0,952 <0,952 52

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozzo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip

14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15 14-set-15

Idrocarburi totali come n-esano µg/l 350 <35 <35 <35 27500 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35

Idrocarburi: GROs ISO 11423-1:1997 µg/l <15 <15 <15 27500 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

Idrocarburi: DROs EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 µg/l <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

benzene ISO 11423-1:1997 µg/l 1 <10 <10 <10 3142 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

etilbenzene ISO 11423-1:1997 µg/l 50 <10 <10 <10 17 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

xileni ISO 11423-1:1997 µg/l 10* <10 <10 <10 2712 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

stirene ISO 11423-1:1997 µg/l 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

toluene ISO 11423-1:1997 µg/l 15 <10 <10 <10 1933 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

metilterbutiletere ISO 11423-1:1997 µg/l 40° 2293 <10 <10 41026 1174 1001 124 <10 22 <10 <10 <10

Nota: sono evidenziati i superamenti delle CSC di riferimento
° Limite proposto da ISS (rif. Tabella 2, Allegato 1 del DM n. 31 del 12 febbraio 2015 - Parere ISS n. 45848 del 12 settembre 2006 e Parere ISS n. 49759 IA.12 del 17 dicembre 2002)

* CSC di riferimento per p-xilene

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip Pozzo 54 Lago Maddalena Pozzo 79 Pozzo 40 Stalla Loggia Negrone Pozzo 56

21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15

Idrocarburi totali come n-esano Calcolo µg/L 350 <16,4 <16,4 <16,4 10500 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4

Idrocarburi frazione volatile (C6-C10) come n-esano ISPRA Man 123 2015 (V) µg/L <16,4 <16,4 <16,4 10400 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4

Idrocarburi frazione estraibile (C10-C40) come n-esano ISPRA Man 123 2015 (E) µg/L <7,19 <7,19 <7,19 31,3 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19

benzene EPA 8260C 2006 µg/L 1 <0,0531 <0,0531 <0,0531 4130 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531

etilbenzene EPA 8260C 2006 µg/L 50 <0,0512 <0,0512 <0,0512 103 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512

p-xilene EPA 8260C 2006 µg/L 10 <0,0271 <0,0271 <0,0271 2200 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271

stirene EPA 8260C 2006 µg/L 25 <0,0498 <0,0498 <0,0498 2,71 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498

toluene EPA 8260C 2006 µg/L 15 <0,0577 <0,0577 0,117 7640 <0,0577 <0,0577 0,11 0,226 0,1 0,147 0,145 0,0936 0,118 0,292 0,138 <0,0577 0,13 0,111 <0,0577 <0,0577 0,155 0,175

metilterbutiletere EPA 8260C 2006 µg/L 40° 4880 <0,0952 <0,0952 47200 144 367 52,4 2,8 <0,0952 <0,0952 <0,0952 75,9 <0,0952 0,196 0,792 4590 <0,0952 <0,0952 <0,0952 2410 0,318 47,3

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozzo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip Pozzo 54 Lago Maddalena Pozzo 79 Pozzo 40 Stalla Loggia Negrone Pozzo 56

21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 22-set-15 22-set-15 22-set-15 21-set-15 22-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 21-set-15 22-set-15 22-set-15 22-set-15 22-set-15

Idrocarburi totali come n-esano µg/l 350 94 115 <35 2360 <35 <35 <35 <35 <10 <10 35 <35 <10 <35 <35 <35 <35 <35 <10 45 <10 40

Idrocarburi: GROs ISO 11423-1:1997 µg/l 94 115 <15 <20 <15 <15 <15 <15 <5 <5 <5 <15 <5 <15 <15 <15 <15 <15 <5 <5 <5 <5

Idrocarburi: DROs EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 µg/l <20 <20 <20 2360 <20 <20 <20 <20 <5 <5 35 <20 <5 <20 <20 <20 <20 <20 <5 45 <5 40

benzene ISO 11423-1:1997 µg/l 1 <10 <10 <10 387 <10 <10 <10 <10 <0,1 <0,1 0,2 <10 <0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

etilbenzene ISO 11423-1:1997 µg/l 50 <10 <10 <10 25 <10 <10 <10 <10 <0,1 0,2 0,2 <10 <0,1 <10 <10 <10 <10 <10 0,1 <0,1 <0,1 <0,1

xileni ISO 11423-1:1997 µg/l 10* 22 39 <10 520 <10 <10 <10 <10 0,1 0,7 0,4 <10 0,2 <10 <10 <10 <10 <10 0,5 1,7 0,1 0,2

stirene ISO 11423-1:1997 µg/l 25 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <10 <0,1 <10 <10 <10 <10 <10 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1

toluene ISO 11423-1:1997 µg/l 15 <10 17 <10 571 <10 <10 <10 <10 0,2 0,9 1,6 <10 0,2 <10 <10 <10 <10 <10 0,7 0,3 0,2 0,3

metilterbutiletere ISO 11423-1:1997 µg/l 40° 234 86 13 6491 <10 88 49 <10 1,6 1,8 1,9 <10 1,7 12 <10 288 <10 <10 1,5 1132,1 1,6 35,5

Nota: sono evidenziati i superamenti delle CSC di riferimento
° Limite proposto da ISS (rif. Tabella 2, Allegato 1 del DM n. 31 del 12 febbraio 2015 - Parere ISS n. 45848 del 12 settembre 2006 e Parere ISS n. 49759 IA.12 del 17 dicembre 2002)

* CSC di riferimento per p-xilene

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozzo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip Pozzo 54 Lago Maddalena Pozzo 79 Pozzo 40 Stalla Loggia Negrone Pozzo 56 41 TZVE 16 3

28-set-15 28-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15

Idrocarburi totali come n-esano Calcolo µg/L 350 <16,4 <16,4 <16,4 13100 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 24,7 <16,4 <16,4 20,1 38,2

Idrocarburi frazione volatile (C6-C10) come n-esano ISPRA Man 123 2015 (V) µg/L <16,4 <16,4 <16,4 13100 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 <16,4 20,1 <16,4

Idrocarburi frazione estraibile (C10-C40) come n-esano ISPRA Man 123 2015 (E) µg/L <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 <7,19 24,7 <7,19 <7,19 <7,19 38,2

benzene EPA 8260C 2006 µg/L 1 <0,531 <0,0531 <0,0531 3080 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531 <0,0531

etilbenzene EPA 8260C 2006 µg/L 50 <0,512 <0,0512 <0,0512 206 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512 <0,0512

p-xilene EPA 8260C 2006 µg/L 10 <0,271 <0,0271 <0,0271 1290 0,0401 <0,0271 <0,0271 0,0699 0,0416 <0,0271 <0,0271 0,0376 0,103 0,0333 0,0912 <0,0271 0,0517 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 <0,0271 0,0477 <0,0271 0,04 0,0437

stirene EPA 8260C 2006 µg/L 25 <0,498 <0,0498 <0,0498 <2,49 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498 <0,0498

toluene EPA 8260C 2006 µg/L 15 <0,577 <0,0577 <0,0577 4130 0,0768 <0,0577 <0,0577 0,105 0,117 <0,0577 <0,0577 <0,0577 0,226 <0,0577 0,187 <0,0577 0,0745 <0,0577 <0,0577 <0,0577 <0,0577 <0,0577 0,067 <0,0577 0,0579 0,0721

metilterbutiletere EPA 8260C 2006 µg/L 40° 2950 <0,0952 <0,0952 39700 213 229 25,7 847 <0,0952 <0,0952 <0,0952 69,7 <0,0952 <0,0952 0,728 3940 <0,0952 <0,0952 <0,0952 3490 0,31 23,5 <0,0952 29,9 0,651 <0,0952

Codice Punto Metodo u.d.m. CSC D.Lgs. 152/06 Pozzo 9 Pozzo 7 Pozzo 13 Pozzo 4 Pozzo 55 Pozzo 54 bis Pozzo 51 Pozzo 29 Pozzo 50 Pozzo 52 Pozzo 53 Pozzo S.M. Pozzo 30 Pozzo 31 Pozzo 32 Pozzo Agip Pozzo 54 Lago Maddalena Pozzo 79 Pozzo 40 Stalla Loggia Negrone Pozzo 56 41 TZVE 16 3

28-set-15 28-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 28-set-15 29-set-15 28-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15 29-set-15

Idrocarburi totali (come n-esano) EPA 5030C 2003 + EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 µg/L 350 <35 <35 <35 1956 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35 <35

idrocarburi GROs (come n-esano) ISO 11423-1:1997 µg/L <15 <15 <15 1956 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15 <15

idrocarburi DROs (come n-esano) EPA 3510C 1996 + EPA 8015D 2003 µg/L <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20 <20

benzene ISO 11423-1:1997 µg/L 1 <0,5 <0,5 <0,5 15 <0,5 <0,5 <10 <0,5 <10 <10 <0,5 <10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <10 <10 <0,5 <10 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5

etilbenzene ISO 11423-1:1997 µg/L 50 <5 <5 <5 31 <5 <5 <10 <5 <10 <10 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <10 <10 <5 <10 <5 <5 <5 <5 <5 <5

xilene ISO 11423-1:1997 µg/L 10* <10 <10 <10 536 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10

stirene ISO 11423-1:1997 µg/L 25 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <10 <2,5 <10 <10 <2,5 <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <10 <10 <2,5 <10 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 <2,5

toluene ISO 11423-1:1997 µg/L 15 <1,5 <1,5 2 <1,5 8 5 <10 2 <10 <10 <1,5 <10 4 <1,5 <1,5 8 <10 <10 <1,5 <10 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5 <1,5

metilterbutiletere ISO 11423-1:1997 µg/L 40° 777 <10 <10 6028 284 242 <10 768 <10 <10 <10 <10 <10 <10 <10 4402 <10 <10 <10 2813 <10 <10 <10 <10 <10 <10

Nota: sono evidenziati i superamenti delle CSC di riferimento
° Limite proposto da ISS (rif. Tabella 2, Allegato 1 del DM n. 31 del 12 febbraio 2015 - Parere ISS n. 45848 del 12 settembre 2006 e Parere ISS n. 49759 IA.12 del 17 dicembre 2002)

* CSC di riferimento per p-xilene

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Punto Vendita chiuso

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Punto Vendita chiuso

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Punto Vendita chiuso

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Data campionamento

Data campionamento

Non  campionabile 

per autoclave 

collegata 

all'acquedotto

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Data campionamento

Non campionabile 

per la non 

reperibilità del 

proprietario

Data campionamento

Data campionamento

Data campionamento

Data campionamento




